PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE KOTŁA TERMOCOMFORT

1. Listwa przyłączeniowa do generatora iskry.


2. Podłączenia zespołu gazowego.


3. Cewka modulatora zespołu gazowego.


Oporność cewki modulatora 

5,7 k(

Prąd modulatora - I stopień   

0 mA


Prąd modulatora – II stopień

17 mA prądu zmiennego


Napięcie na modulator – I stopień

0 V


Napięcie na modulator – II stopień   
220 V (napięcia zmiennego)

4. Czujnik ciśnienia.

Przejście na czujniku ciśnienia na stykach NO i COM

5. Kody awarii na płytce sterowania.

Dioda LD1 - uszkodzony czujnik NTC wody użytkowej

Dioda LD2 - uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej

Dioda LD3 - zadziałanie lub uszkodzony czujnik ciągu kominowego lub przegrzania wody

Dioda LD4 -  uszkodzony czujnik NTC wody grzewczej c.o.
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